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    Перш ніж лікувати хворого, необхідно точно 
зрозуміти, де і що саме в нього болить. Скільки 
тепла втрачається через старі вікна? Де 
протікають труби? Наскільки «прозорі» для 
морозу стіни? Де горять зайві лампочки? 

    Таким чином, перш ніж проводити теплову 
модернізацію будинку, необхідно провести 
його енергоаудит 

Енергоаудит – перший крок ОСББ 
до економії енергоресурсів  



 

 Енергоаудит – це процедура, яка відповідає 
на декілька важливих питань:  

 1. Де і з якої причини в будинку відбуваються втрати 
тепла та електроенергії? 

2. Що конкретно необхідно зробити, щоб підвищити 
енергоефективність будинку? 

3. Наскільки покращаться умови проживання в 
будинку після проведення комплексу 
рекомендованих заходів з теплової модернізації? 

4. Яка вартість теплової модернізації будинку? 



    ОСББ “БІНОМ”  розпочало  

обслуговування будинку у лютому 2010 р. 

   До кінця опалювального сезону 2009-

2010 р.р. виведено таблиці розрахунків 

за послугу опалення , проведено аналіз 

нарахувань та можливого здешевлення 

даної послуги. 

     

 

ІСТОРІЯ: 



Підготовча робота із власниками квартир 

• Доведення аналізу розрахунків по 
опаленню до відома власників квартир. 

• Пропозиції по здешевленню послуги 
опалення , через встановлення 
терморегулятора із зовнішніми 
температурними датчиками. 

• Проведення анкетування серед власників 
квартир. 



ПРИКЛАД  ПРОВЕДЕННЯ  АНАЛІЗУ  ЕКОНОМІЇ 

• ІНФОРМАЦІЯ  ДЛЯ МИСЛЯЧИХ – Як платити менше!!! 
• Закінчується опалювальний сезон 2009-2010 року. 
• По різному він склався для наших мешканців будинку : декому було холодно , 

декому – надміру жарко. Але всі ми платили постачальнику тепла за єдиним 
тарифом. Як визначається той тариф  і чи можна на нього впливати , якщо 
спільно працювати  і припинити безплідні суперечки ? 

•   Наводимо фактичні дані споживання тепла : 
• Для порівняння: В минулому опалювальному сезоні, коли постачальник ще 

не навчився дурити нас, маніпулюючи можливостями лічильника, на 
опалення нашого будинку використано 978,8 Гкал. тепла , що в діючих цінах  
257,21 грн./Гкал. становило б 251757,15 грн. Середня температура , що 
склалася в сезоні , +1,9*С. 

• Примітка : Використання тепла в період 21.02 – 22.03 щоденно 
контролювалось і регулювалось в залежності від погодних умов. Якби 
подібний контроль був в межах усього опалювального сезону , ми б 
зекономили на опаленні не менше 60 тис. грн.. ( А терморегулятор нам мали 
встановити за 48 тис. грн..) 

• Як бачимо , ні грошей , ні терморегулятора. Згадаймо народну мудрість : 
Скупий платить двіччі! 

    



Поетапне вирішення проблеми: 
 

• Поетапне вирішення проблеми: 

• Встановлення шарових кранів на всіх стояках опалення ( за 
рахунок коштів ОСББ Біном) – для локального 
регулювання температур стояків у випадку аварійних 
ситуацій із недопущенням відключення цілого будинку. 

• Встановлення шарових кранів на квартирних радіаторах 
опалення ( за рахунок власників квартир) – для 
регулювання температури в окремих кімнатах і негайного 
відключення у випадку аварії у квартирі. 

• Оформлення в ОСББ «Біном» тимчасово працюючого 
працівника в період опалювального сезону – для 
регулювання витрат тепла в залежності від погодних умов 
( зранку і ввечері). 

 



Рішення загальних зборів, поява інвестора 
 

• За підсумками проведеного анкетування , 
прийнято рішення про відкриття 
ремонтного фонду для ОСББ “попід”їздно”. 

• Визначення суми ремонтного фонду для 
кожної квартири і терміну оплати по 
ремонтному фонду. 

• Поява інвестора та його пропозиції , 
роз'яснення алгоритму повернення коштів. 

 

 



ІНФОРМАЦІЯ  ДЛЯ МИСЛЯЧИХ 
 • В минулому сезоні використано на опалення будинку 1028 Гк. тепла при вартості 257.21 

Гк. Мешканці заплатили  1028*257.21=264412 ,00 грн.  
• В місті був встановлений тариф 6.15 грн./кВ.м. 
• Нові тарифи будуть на 1 кв.м – 6.15 * 1.25 = 7.7 грн./ кВ.м А це - 257.21 * 1.25 =321.5 

грн./Гк.  
• В нових цінах вартість тепла в минулому сезоні становила  б  1028 * 321.5 = 330502,00 

грн. Ці гроші для нас були б втрачені назавжди. 
•         Інвестор пропонує провести комплекс робіт по енергозбереженню, який дасть 

змогу з економити частину тепла, на що проектом передбачено  2500000,00 грн. 
• Розрахунки з інвестором згідно договору такі: 
•         Ми платимо за спожите тепло на рахунок інвестора по встановленому міському 

тарифу на 1 кв.м, зменшеному на 7%.  
• Тобто, якщо по місту цей тариф буде 7.7 грн.кв.м , то ми будемо платити на 7% 

менше – 7.161 грн.кв.м, а інвестор буде розраховуватися з постачальником тепла 
(«Луцьктепло») по встановленому ним лічильнику. Таким чином, інвестор бере на 
себе відповідальність за економію тепла, тому що тільки таким чином він може 
повернути вкладені свої кошти. 

•         Проект передбачає досягнення економії до 50%. Зекономлена сума іде на 
погашення коштів інвестору ( цих 2500000,00) , тобто, 358250,00 – 165251,00 = 
193000,00 грн.  

•   В договорі, який укладається з інвестором на 10 років, передбачається, що ми 
переходимо на прямі розрахунки по лічильнику після того, як за рахунок отої економії 
кошти повернуться інвестору.  

•   Якщо це трапиться раніше, ніж через 10 років, договір переривається  в день 
досягнення тої суми ( 2500000,00 грн.), а все обладнання переходить у нашу власність.  

• Порівняйте 3,30 грн.\кв.м      і         330502 : 8338 : 6 = 6.606 грн./кВ.м  



Рішення загальних зборів, поява інвестора 

• За підсумками проведеного анкетування , 
прийнято рішення про відкриття 
ремонтного фонду для ОСББ “попід”їздно”. 

• Визначення суми ремонтного фонду для 
кожної квартири і терміну оплати по 
ремонтному фонду. 

• Поява інвестора та його пропозиції , 
роз'яснення алгоритму повернення коштів. 

 



Схема рішення по залученню інвестицій 



Укладення договорів 

• ЕСК “Луцькі Комунальні Системи” укладають 
прямі договори із власниками на постачання 
теплоносія до їх квартир. 

• На підставі договорів із власниками квартир, ОСББ 
укладає договір з ЕСК на виконання робіт по 
термомодернізації будинку  із визначеним 
переліком. 

• ОСББ “Біном” визначає ЕСК “Луцькі Комунальні 
Системи” постачальником послуг по теплу.  



       У даній схемі енергосервісна компанія виконує 
подвійну функцію: проводить теплову модернізацію і 
стає виконавцем послуг з централізованого опалення. 
Мешканці не здійснюють додаткові платежі, а 
продовжують платити за тепло відповідно до тарифів, 
затверджених виконкомом за 1 м. кв. опалювальної 
площі. При цьому фактичне енергоспоживання 
зменшується.  

         Дана схема вважається оптимальною, оскільки 
мешканці фактично не відчувають додаткового 
фінансового навантаження, отримуючи при цьому на 
порядок комфортніше житло. Різниця між фактичним 
споживанням та оплатою по тарифу затвердженому 
виконкомом – повернення інвестиції. 
 



Зовнішній вигляд будинку по просп. Перемоги, 10 
до проведення термомодернізації 



Виконані наступні роботи: 

• утеплення пінополістерольними плитами зовнішніх 
огороджуючих конструкцій за технологією фірми “Henkel”, 
– кошторисна вартість – 1 606 105, 20 грн. 

• встановлення  та налаштування ІТП виробництва фірми 
“Danfos”, кошторисна вартість –  268 461,60 грн. 

• встановлено енергозберігаючі металопластикові вікна в 
місцях загального користування (сходових клітках 
чотирьох під'їздів, підвалі та технічному поверсі ) – 
кошторисна вартість – 231 342,39 грн. 

Загальна вартість виконаних робіт склала 2 105 909,19 грн. 

 

 

Термомодернізація будинку  



 



Модернізація будинку по проспекту Перемоги, 10 
                                                    До модернізації теплоізоляційної  

оболонки 

Після модернізації теплоізоляційної 

оболонки 



Модернізація будинку по проспекту Перемоги, 10 
                                                             До модернізації  Після модернізації  



Модернізація будинку по проспекту Перемоги, 10 
 Загальний вид будинку після модернізації 



Модернізація будинку по проспекту Перемоги, 10 
 



 



Модернізація будинку по проспекту Перемоги, 10 
Встановлено індивідуальний тепловий пункт 

 







Облік споживання теплової енергії 
жовтень 

Дата 
Г 

калорії 

Температура 

води, t° м³ 

вода 

Параметри ІТП 
Година 

доби 

Тиск 
Температура 

зовнішнього 

повітря,  t° 

С 
подача зворот звичайний комфортний подача зворот 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

13.10 2004,35 48 35 - 18˚С 20˚С 18.00 6,2 4 +5 

15.10 2014,08 52 38 151746 18˚С 20˚С 9.00 6,0 3,9 +8 

22.10 2036,57 56 44 154029 20˚С 20˚С 9.00 6,1 3,8 +7 

25.10 2045,69 50 32 154735 20˚С 22˚С 10.00 5,9 3,8 +6 

27.10 2050,4 52 34 155037 18˚С 20˚С 9.30 6,2 4,0 +2 

28.10 2053,21 58,5 37,5 155176 18˚С 20˚С 8.45 5,8 3,9 -2 

29.10 2055,66 59,6 35,0 155279 18˚С 20˚С 8.40 5,7 3,8 +4 

30.10 2056,80 57 29 155317 17˚С 19˚С 9.20 5,7 3,9 +6 

31.10 2059,98 57,2 29 155472 18˚С 20˚С 8.40 5,6 3,9 +7 

           

 
В період з 13 жовтня по 31 жовтня 2010 року використано 55,63  Г кал, 

а в період з 13 жовтня по 31 жовтня 2009 року використано 111,26  Г кал.  

 



Листопад 
Дата Г калорії 

Температура води, t° 

м³ вода 

Параметри ІТП 
Година 

доби 

Тиск Температура 

зовнішнього 

повітря,  t° С 
подача зворот звичайний комфортний подача зворот 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

01.11 2059,98 57,1 38,5 155472 18˚С 20˚С 8.40 5,6 3,9 +7 

02.11 2061,29 54,8 32,5 155523 18˚С 20˚С 8.30 5,5 3,8 +8 

03.11 2062,34 54,8 31,2 155562 18˚С 20˚С 8.40 5,6 3,8 +8 

04.11 2064,29 53,8 35,2 155648 18˚С 20˚С 9.00 6,0 4,1 +10 

05.11 2064,83 53 24,5 155670 18˚С 20˚С 9.00 5,9 4,0 +14 

06.11 2065,82 53 27,1 155713 18˚С 20˚С 7.50 5,9 3,9 +11 

08.11 2069,85 40 33,1 133943 18˚С 20˚С 8.20 5,8 3,8 +11 

09.11 2071,02 37,8 31,4 156001 18˚С 20˚С 9.15 6,0 4,0 +13 

10.11 2072,26 36,6 29,4 156066 18˚С 20˚С 10.20 6,5 4,0 +13 

11.11 2073,80 39,2 31,9 156155 18˚С 20˚С 8.50 6,0 4,0 +12 

12.11 2075,4 47,5 30,4 156223 18˚С 20˚С 8.50 6,0 4,9 +8 

13.11 2077,6 53,8 35,1 156409 18˚С 22˚С 8.00 5,9 3,9 +9 

14.11 2079,2 50,7 34 156494 20˚С 18˚С 9.00 6,0 4,0  +12 

15.11 2080,45 48,0 27,0 156557 18˚С 20˚С 9.20 6,2 4,1 +12 

16.11 2081,67 47,4 28,1 156657 18˚С 20˚С 9.20 6,2 4,1 +10 

17.11 2083,27 49,2 35,8 156776 18˚С 20˚С 9.20 6,2 4,1 +7 

18.11 2085,03 35,5 33,0 156858 18˚С 20˚С 9.20 6,2 4,1 +10 

19.11 2086,43 36,0 32,0 156921 18˚С 20˚С 9.20 6,2 4,1 +10 

20.11 2087,93 58,0 39,0 156995 18˚С 20˚С 9.20 6,2 4,1 +9 

21.11 2093,64 53,0 42,0 157364 18˚С 20˚С 9.20 6,2 4,1 +7 

22.11 2094,38 54,0 33,3 157405 18˚С 20˚С 9.20 6,2 4,1 +6 

23.11 2095,79 55,0 35,0 157474 18˚С 20˚С 9.20 6,2 4,1 +9 

24.11 2098,58 57,0 40,5 157682 18˚С 20˚С 9.20 6,2 4,1 +4 

 

25.11 2102,46 60,0 49,0 157353 18˚С 20˚С 9.00 5,2 3,8 +3 

26.11 2106,38 57,3 45,0 158323 18˚С 20˚С 9.00 5,3 4,0 +2 

29.11 2120,08 70,0 49,0 159116 17˚С 20˚С 9.00 5,8 3,9 +1 

      30.11 2124,48 72,7 52,9 159360 17˚С 20˚С 9.00 5,4 3,9 -7 

 

В період з 1 листопада  по 30 листопада 2010 року використано 64,55 Г кал., 

а в  період з 1 листопада  по 30 листопада 2009 року використано 129,1 Г кал 
 



Грудень 

Дата Г калорії 

Температура води, t° 

м³ вода 

Параметри ІТП 
Година 

доби 

Тиск Температура 

зовнішнього 

повітря,  t° С 
подача зворот звичайний комфортний подача зворот 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.12 2131,95 77,9 55,7 159701 17˚С 19˚С 8.45 5,7 3,9 -9 

1.12 2134,24 78,9 48,5 159783 16˚С 18˚С 17.40 5,7 3,9 -8 

2.12 2136,10 78,2 34,0 159823 14˚С 14˚С 9.00 5,5 3,8 -6 

3.12 2139,96 70,0 39,0 159932 17˚С 18˚С 9.10 5,8 3,7 -1 

4.12 2144,74 76,2 38,0 160087 18˚С 19˚С 7.00 5,8 3,8 -7 

6.12 2158,04 77,8 43,5 160685 18˚С 19˚С 8.45 5,9 4,0 -1 

7.12 2161,26 69,0 36,0 160777 18˚С 18˚С 9.00 6,1 4,0 +3 

8.12 2164,80 65,0 36,2 160904 18˚С 18˚С 14.00 6,0 4,0 +4 

9.12 2167,39 67,9 34,9 160985 18˚С 18˚С 14.20 5,9 4,0 +1 

11.12 2174,76 71,0 46,2 161227 17˚С 18˚С 10.00 5,9 4,0 -3 

13.12 2182,12 70,4 37,3 161455 17˚С 18˚С 9.40 5,8 4,0 0 

14.12 2186,07 75,3 44,3 161578 18˚С 18˚С 9.00 5,8 4,0 -4 

15.12 2189,9 74,6 49,3 161689 17˚С 18˚С 8.00 5,8 4,0 -2 

16.12 2195,45 74,7 43,8 161875 17˚С 18˚С 10.00 6,0 4,0 -4 

17.12 2199,76 75,9 40,8 162007 17˚С 18˚С 8.40 5,9 4,0 -4 

18.12 2205,14 76,6 50,7 162186 17˚С 18˚С 8.40 5,8 3,9 -7 

20.12 2213,55 77,7 38,9 162432 17˚С 17˚С 8.15 5,9 4,0 -2 

22.12 2220,10 66,8 35,9 162626 17˚С 18˚С 9.00 6,1 4,0 +3 

23.12 2223,63 66,3 35,6 162755 18˚С 18˚С 10.40 6,0 4,0 +5 

24.12 2226,69 57,1 35,1 162923 18˚С 20˚С 9.45 5,5 3,8 +6 

26.12 2234,89 68,0 46,6 163405 18˚С 20˚С 8.40 5,9 4,0 -1 

27.12 2239,74 71,5 46,7 163604 18˚С 18˚С 9.00 5,9 4,0 -3 

28.12 2243,35 70,6 40,3 163714 16˚С 17˚С 9.15 5,9 4,0 -3 

31.12 2257,0 72,8 39,0 164211 16˚С 17˚С 8.30 6,0 4,0 -1 

 

В період з 1 грудня по 31 грудня 2010 року використано 125,05 Г кал., 

а  в період з 1 грудня по 31 грудня 2009 року використано 250,1 Г кал. 



Січень 
Дата Г калорії 

Температура води, t° 

м³ теп. 

Параметри ІТП 
Година 

доби 

Тиск Температура 

зовнішнього 

повітря,  t° С 
подача зворот звичайний комфортний подача зворот 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

01.01 2261,0 69,3 36,7 164301 17˚С 17˚С 10.00 6,0 4,0 -1 

02.01 2265,3 68,6 36,4 164401 17˚С 17˚С 9.20 5,9 4,0 -1 

03.01 2268,0 71,1 41,6 164543 17˚С 18˚С 9.00 6,0 4,0 -1 

04.01 2272,83 74,7 40,1 164679 17˚С 19˚С 9.50 6,1 4,0 -1 

05.01 2276,88 78,1 42,1 164800 18˚С 18˚С 8.40 5,8 3,9 -6 

06.01 2282,84 78,5 44,5 164989 17˚С 18˚С 10.15 5,7 3,8 -4 

07.01 2286,04 73,4 37,5 165080 17˚С 18˚С 9.00 5,7 3,9 0 

10.01 2298,04 65,5 39,2 165608 18˚С 19˚С 9.00 5,8 4,0 +3 

11.01 2302,66 67,0 38,2 165754 18˚С 19˚С 11.30 5,6 3,9 +2 

13.01 2308,86 65,1 38,1 165988 18˚С 19˚С 8.50 5,7 3,9 +3 

14.01. 2312,32 65,0 37,1 166108 18˚С 19˚С 9.30 5,8 3,9 +3 

15.01. 2315,82 64,1 33,2 166199 18˚С 19˚С 8.50 5,9 4,0 +5 

16.01 2318,51 67,5 40,8 166347 18˚С 19˚С 9.20 5,8 3,9 +3 

17.01 2321,42 61,4 40,1 166451 18˚С 19˚С 9.00 5,9 4,0 +4 

18.01 2324,32 58,3 36,0 166583 18˚С 19˚С 9.10 5,7 3,9 +6 

19.01 2327,02 58,6 38,6 166728 18˚С 19˚С 11.30 6,0 4,0 +5 

20.01 2329,81 64,7 37,2 166829 18˚С 18˚С 9.10 5,9 4,0 +3 

21.01 2333,61 69,4 41,0 166967 18˚С 18˚С 9.05 5,9 4,0 -1 

22.01 2337,42 71,1 39,9 167089 17˚С 18˚С 10.00 5,7 3,9 -1 

24.01 2345,06 70,0 47,0 167396 17˚С 18˚С 9.00 5,6 3,9 -4 

25.01 2348,83 73,6 38,3 167468 16˚С 16˚С 9.20 5,8 3,9 -4 

26.01 2352,30 72,1 36,1 167567 16˚С 17˚С 9.50 5,7 3,9 0 

27.01 2356,28 71,5 43,4 167698 18˚С 18˚С 8.50 5,9 4,0 -2 

28.01 2360,18 72,0 42,6 167825 17˚С 18˚С 8.30 5,7 3,9 -3 

29.01 2364,40 76,9 42,0 167956 16˚С 17˚С 8.30 5,8 4,0 -6 

30.01 2369,2 78,1 41,8 168103 16˚С 17˚С 9.50 5,8 3,9 -5 

31.01 2374,8 73,1 37,5 168211 16˚С 17˚С 8.50 5,6 3,9 -3 

 

В період з 1 січня по 31 січня 2011 року використано 114 Г кал., 

а в період з 1 січня по 31 січня 2010 року використано 228 Г кал. 

 



Лютий 

Дата Г калорії 

Температура 

води, t° м³ теп. 
Параметри ІТП Год. 

доби 

Тиск t° С зовн. 

повітря   
подача зворот звичайний комфортний подача зворот 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

01.02 2375,00 - - - -  24.00    

01.02 2378,96 73,9 45,4 168491 17° С 18° С 9.00 5,9 4,0 -5 

02.02 2381,9 73,2 41,4 168692 16° С 16° С 9.00 5.7 4.0 -7 

03.02 2385,71 72,3 38,0 168639 17° С 17° С 9.00 5,8 4,0 -2 

04.02 2389,69 70,6 39,2 168751 17° С 18° С 9.00 5,7 3,9 +1 

05.02 2394,0 67,3 37,4 168817 18° С 18° С 11.30 6,0 4,0 +2 

07.02 2400,71 66,1 36,1 169193 18° С 19° С 9.00 5,7 4,0 +5 

08.02 2403,51 64,4 37,6 169292 18° С 19° С 9.00 5,8 4,0 +4 

09.02 2406,85 61,6 40,3 169440 18° С 19° С 8.40 5,7 3,9 +2 

10.02 2410,87 65,8 46,0 169615 18° С 18° С 8.45 5,7 4,0 -3 

11.02 2414,28 67,0 37,0 169755 18° С 18° С 9.00 5,6 3,9 +1 

12.02 2418,61 67,1 48,6 169935 18° С 18° С 10.00 5,8 4,0 -5 

13.02 2424,46 77,1 52,5 170020 18° С 18° С 7.40 5,8 4,0 -8 

14.02 2430,30 76,8 56,2 170417 16° С 17° С 8.40 5,6 4,0 -11 

15.02 2435,80 76,5 46,5 170607 15° С 16° С 9.20 5,7 4,0 -10 

16.02 2439,44 76,4 39,5 170707 15° С 15° С 8.10 5,8 4,0 -8 

17.02 2443,49 78,1 38,1 170814 15° С 16° С 9.20 5,8 4,0 -5 

18.02 2447,93 77,1 41,2 170960 17° С 18° С 8.50 5,7 4,0 -2 

19.02 2453,73 76,8 50,6 171148 18° С 18° С 10.15 5,7 4,0 -3 

21.02 2464,48 78,3 56,5 171549 18° С 18° С 8.50 5,8 4,0 -8 

22.02 2471,0 77,7 53,6 171773 17° С 17° С 9.00 5,8 4,0 -7 

23.02 2476,85 78,3 46,3 171923 17° С 17° С 9.10 5,6 4,0 -7 

24.02 2480,48 78,1 44,7 172051 17° С 17° С 8.45 5,7 4,0 -6 

25.02 2485,54 77,9 45,2 172212 17° С 17° С 9.00 5,7 4,0 -6 

26.02 2490,40 76,4 40,5 172343 17° С 17° С 11.00 5,8 4,0 -3 

27.02 2494,63 78,2 42,5 172464 17° С 17° С 9.50 5,8 4,0 -3 

28.02 2499,37 76,0 43,6 172625 17° С 17° С 8.50 5,9 4,0 -5 

 

В період з 1 лютого по 28 лютого 2011 року використано 124,37  Г кал. , 

а в період з 1 лютого по 28 лютого 2010 року використано 223,86 Г кал. 



 
 

Березень 
Дата Г калорії 

Температура води, t° 
м³ теп. 

Параметри ІТП Год. 

доби 

Тиск t° С зовн. 

повітря   подача зворот звичайний комфортний подача зворот 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

01.03 2503,51 79,0 43,3 172730 17 ° С 17 ° С 8.50 5,8 4,0 -7 

02.03 2508,0 84,5 44,9 172845 17° С 17 ° С 8.50 5,7 4,0 -7 

03.03 2511,8 81,1 41,0 172959 17° С 17° С 13.00 5,9 4,0 -5 

04.03 2515,25 80,6 42,0 173019 16° С 17° С 8.45 5,9 4,0 -4 

05.03 2518,53 77,3 38,0 173105 17° С 17° С 9.30 5,9 4,0 0 

07.03 2526,38 79,8 41,1 173348 17° С 18° С 9.35 5,9 4,0 -2 

09.03 2534,0 78,8 39,0 173587 17° С 18° С 10.00 5,9 4,0 -1 

10.03 2537,46 74,9 38,1 173665 17° С 17° С 8.50 6,0 4,0 -1 

11.03 2540,35 67,8 37,2 173751 17° С 18° С 7.40 6,1 4,0 +1 

12.03 2543,38 64,0 39,0 173862 18° С 18° С 9.30 5,9 4,0 +5 

13.03 2545,55 62,2 37,4 173942 17° С 18° С 9.20 6,1 4,0 +6 

14.03 2547,49 57,6 35,9 174024 17° С 18° С 9.00 5,9 4,0 +7 

15.03 2550,12 62,8 38,1 174135 18° С 18° С 9.30 5,9 4,0 +5 

16.03 2553,15 75,4 37,4 174240 18° С 18° С 9.20 6,0 4,0 +4 

17.03 2558,25 77,2 41,0 174354 18° С 18° С 9.00 6,1 4,0 +7 

18.03 2565,10 80,3 42,2 174461 18° С 18° С 8.50 5,8 4,0 +8 

19.03 2567,15 81,5 39,1 174582 18° С 18° С 8.50 5,7 4,0 +5 

20.03 2569,20 78,7 38,0 174678 18° С 18° С 9.30 6,0 4,0 +4 

21.03 2571,0 73,5 37,4 174783 18° С 18° С 9.30 6,1 4,0 +4 

22.03 2575,00 68,2 35,8 174890 18° С 18° С 8.45 5,9 4,0 +7 

23.03 2580,15 65,0 38,1 174988 18° С 18° С 8.50 6,0 4,0 +8 

24.03 2585,26 61,3 37,1 175025 18° С 18° С 9.20 5,8 4,0 +4 

25.03 2587,34 58,9 39,2 175134 18° С 18° С 9.00 6,1 4,0 +5 

28.03 2592,50 60,5 41,0 175242 18° С 18° С 9.00 6,0 4,0 +5 

29.03 2597,00 62,8 39,4 175361 18° С 18° С 9.30 6,0 4,0 +7 

30.03 2600,12 64,1 38,1 175472 18° С 18° С 9.20 5,9 4,0 +6 

31.03 2603,11 62,4 39,4 175568 18° С 18° С 9.00 6,0 4,0 +5 

В період з 1 березня по 31 березня 2011 року використано  99,6 Г кал., 

а в період з 1 березня по 31 березня 2010 року використано 181 Г кал. 



 
Квітень 

 
Дата Г калорії 

Температура води, t° 

м³ теп. 

Параметри ІТП 

Год. 

доби 

Тиск 
t° С 

зовн. 

повітря подача зворот звичайний комфортний подача зворот 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

01.04 2605,51 79,0 43,3 172730 17 ° С 17 ° С 8.50 5,8 4,0 +7 

02.04 2608,0 84,5 44,9 172845 17° С 17 ° С 8.50 5,7 4,0 +7 

03.04 2611,8 81,1 41,0 172959 17° С 17° С 13.00 5,9 4,0 +5 

04.04 2615,25 80,6 42,0 173019 16° С 17° С 8.45 5,9 4,0 +4 

05.04 2618,53 77,3 38,0 173105 17° С 17° С 9.30 5,9 4,0 +7 

07.04 2620,38 79,8 41,1 173348 17° С 18° С 9.35 5,9 4,0 +5 

09.04 2624,0 78,8 39,0 173587 17° С 18° С 10.00 5,9 4,0 +5 

10.04 262646 74,9 38,1 173665 17° С 17° С 8.50 6,0 4,0 +4 

11.04 2628,35 67,8 37,2 173751 17° С 18° С 7.40 6,1 4,0 +8 

12.04 2630,38 64,0 39,0 173862 18° С 18° С 9.30 5,9 4,0 +10 

13.04 2531,55 62,2 37,4 173942 17° С 18° С 9.20 6,1 4,0 +10 

14.04 2532,49 57,6 35,9 174024 17° С 18° С 9.00 5,9 4,0 +10 

15.04 2633,00 62,8 38,1 174135 18° С 18° С 9.30 5,9 4,0 +10 

В період з 1 квітня по 15 квітня 2011 року використано 28 Г кал., 

а в період з 1 квітня по 15 квітня 2010 року використано 55 Г кал. 

_________________________________________________________________________________________________________ 

Всього за опалювальний період 2010-2011 р. спожито 617,2 Г Кал. 

 

Споживання теплової енергії в порівнянні з попереднім опалювальним періодом зменшилось на 50%. 



Ремонтний фонд 

• Підбиття підсумків по оплаті ремонтного 

фонду кожного під'їзду. 

• Проведення зборів у кожному під'їзді 

для визначення переліку робіт із 

використанням коштів ремонтного 

фонду. 

• Залучення підрядних організацій. 

• Проведення ремонтів у під'їздах. 



Контакти: 

 

Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку 
“Біном” , юридична адреса :  Волинська обл. , м. Луцьк , 
просп. Перемоги ,10. Дане ОСББ входить в Асоціацію ОСББ 
“Лучани” , поштова адреса : Волинська обл., м. Луцьк , 
просп. Відродження , 22а , оф.1.  

Голова правління – Сабатюк Юлія Володимирівна. 

E-mail: osbblucan@ukr.net 


